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Изм. Лист № докум Подп. Дата
Разраб.
Проверил

Н. контр.
Утв.

Стадия Лист Листов

Ин
в 

№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Вз

ам
ен

 и
нв

. №

Молниезащита здания
с плоской кровлей

Общий вид

Р 1 19

ЕЗЕТЕК
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Изм. Лист № докум Подп. Дата
Разраб.
Проверил

Н. контр.
Утв.

Стадия Лист Листов

Ин
в 

№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

Молниезащита здания
с плоской кровлей

Спецификация

Р 2

Позиция Изображение Наименование Артикул № Лист №
1 Пруток (круглый проводник)

2 Соединитель универсальный MV Rd 8 мм 91071
91072
91070

3 Держатель проводника 8-10мм для плоской кровли 91052
91053

Держатель проводника на плоской кровле Rd=8 мм
91050

91051

4 Зажим фасадный. Держатель проводника, Rd 6...8мм Н=36мм. 91003
91004
91006
91001
91002
90005

Сталь оцинкованная
Латунь
Медь
без бетона
с бетоном

с утяжелителем

без утяжелителя

коричневый
серый
прозрачный

1)

2)

1)

Зажим фасадный. Держатель проводника, Rd 6...8мм Н=16мм2) коричневый
серый
прозрачный

3)

19

-

5

6

7

8

9

10

11

а)

б)

Цвет/размер/материал
Сталь 

Медь

оцинк.

(универсальный)

Сталь 
омеднен.

90737
90738

90735
90736

8мм (м.пог.)
10мм (м.пог.)

8мм (м.пог.)
6мм (м.пог.)

907538мм (м.пог.)

90025
90024

Сталь 

Медь
оцинк.

Сталь 
оцинк.

для 
бетонного
фасада
для 
деревянного
фасада

90023
90022

Держатель проводника опорный, Rd 8 мм, L 100-120 мм.

Медь

а)

б)

ЕЗЕТЕК
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5 Параллельный зажим стержень/пруток Rd 8-10 90550
90553

91080
91081

90552

Сталь оцинкованная
Латунь
Медь

6

7

Молниеприемник (громоотвод) L 1000

Медь
Сталь оцинкованная

90870
90871
90872
90874

Держатель на желобе водостока Rd 8-10 мм, d16-22 мм

Позиция Изображение Наименование Артикул № Лист №

L 1500
L 2000
L 2500
L 3000 90873

8 Бетонное основание для молниеприёмника (d=16мм) 58001-

Изм. Лист № докум Подп. Дата
Разраб.
Проверил

Н. контр.
Утв.

Стадия Лист Листов

Ин
в 

№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

Молниезащита здания
с плоской кровлей

Спецификация

Р 3 19

13

15

17

16

14

1)

2) Сталь оцинкованная
Латунь
Медь

90551
90555
90554

Цвет/размер/материал

Соединительный зажим стержень/пруток Rd 6-10 

Держатель проводника Rd 8-10мм 90021
90020

4) Сталь оцинкованная
Медь 12

9 Латунь 90530/2
Сталь оцинкованная 90540/2

Полоса (плоский проводник)10 90740
90742

Сталь 

Медь

оцинк.

90741
44455

40х4мм
25х4мм
40х4мм
25х4мм

18

ЕЗЕТЕК

Зажим полоса, полоса-пруток, пруток

11 Компенсатор 91066Аллюминий 19
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

~ 1 м

~ 1 м

Узел 1 Узел 2

4ЕЗЕТЕК

Держатель

проводника

поз. 3-2

Пруток (круглый

проводник)

поз. 1

Узел 1

Узел 1

Держатель проводника

поз. 3-1

Пруток (круглый проводник)

поз. 1

Узел 2

Пруток (круглый проводник)

поз. 1

Соединитель универсальный

поз. 2

Требования к установке держателей проводника молниеприемной сетки

Компенсатор

поз. 11

Способ 1

Способ 2
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

Соединитель универсальный MV Rd 8мм

поз. 2

5ЕЗЕТЕК

4
2

40

2
,
5

R

6

R

6
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

Держатель проводника на плоской кровле (универсальный)

поз. 3-1

10

7
9

Ø125

7
4

72

3
3

8.2

6ЕЗЕТЕК
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5
5

81

88

R

4

140

118

Держатель проводника на плоской кровле Rd=8 мм  с утяжелителем

поз. 3-2-а

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

7ЕЗЕТЕК
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

Держатель проводника на плоской кровле

поз. 3-2-б

Пруток

(круглый проводник) Ø 8мм

поз.1

Материал покрытия кровли

Расстояние между держателями

0,7÷1,0м.

5
5

88

R

4

140

118

Держатель проводника на плоской кровле Rd=8 мм без утяжелителя

поз. 3-2-б

8ЕЗЕТЕК
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

Зажим фасадный. Держатель проводника

поз. 4-1

9ЕЗЕТЕК

R4

26

3
6

5
4

2
5
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

Зажим фасадный. Держатель проводника

поз. 4-2

10ЕЗЕТЕК

26

R

4

1
6

3
4

2
5
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Держатель проводника опорный, Rd 8 мм, L 100-120 мм

поз. 4-3

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

11
ЕЗЕТЕК

R4

30

40

1
8

2
0

44

1

2
0

1

R4

1

2
0

1
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

Держатель проводника, Rd 8 мм

поз. 4-4

12ЕЗЕТЕК

R4

30

40

1
8

2
0

44

1

2
0

1
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

Параллельный зажим стержень/пруток Rd 8-10.

поз. 5-1

13ЕЗЕТЕК

2

2
2

42

58

3
0

R5

R9
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

14

М10 2
8

2

5.65

18,6

R

9

3
0

25

Соединительный зажим стержень/пруток Rd 6-10

поз. 5-2

ЕЗЕТЕК
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист
3

0
0

0

2
5

0
0

2
0

0
0

1
5

0
0

1
0

0
0

Молниеприемник (громоотвод)

поз. 6

15ЕЗЕТЕК

d=16
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

Держатель на желобе водостока Rd 8-10 мм.

поз. 7

16ЕЗЕТЕК

40

4
5

8

2

2

4
2

28

R

9

R

4

36

3
5

2
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Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

Бетонное основание для молниеприёмника (диаметр 16мм).

поз. 8

17ЕЗЕТЕК

Молниеприемник

Ø16 мм

поз.6

Бетонное

основание

поз.8

Соединительный зажим

стержень/пруток Rd 6-10

поз.5-2

Пруток

(круглый

проводник)

поз.1

350

1
6

0

Ø16
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2
2

4
2

R

5

50

7
0

Зажим крестовой

поз. 9, 10

Пруток

(круглый проводник)

d=8-10мм

Зажим крестовой

поз. 9

Плоский проводник

40х4мм

поз.10

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

18ЕЗЕТЕК
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Компенсатор

поз. 11

Ин
в. 

N 
по

дл
.

По
дл

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата

Лист

19ЕЗЕТЕК

55

55

1
9

0

370

Ø
8
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